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Örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk Önnek az új terméket, a 
BLAUBERG Quatro ventilátort. A többéves tapasztattal rendelkező, 
egymással együttműködő szakembercsapatunk, a technológiai tervezési 
és gyártási újdonságok, valamint a legjobb gyártók kiváló minőségű 
komponensei és anyagai – mindez az előfeltételét képezi a saját 
kategóriájában legjobb ventilátor kifejlesztésének. 
 
 
BEVEZETÉS 
Az alábbi üzemeltetési utasítás tartalmazza a BLAUBERG Quatro ventilátor 
biztonságos és üzemzavar mentes működéséhez szükséges műszaki ismertetést, 
a műszaki adatokat, a működtetési és karbantartási előírásokat, a biztonsági 
előírásokat és figyelmeztetéseket. 
 
 
RENDELTETÉSI CÉL 
A Blauberg Quatro ventilátor a téli hónapok alatt fűtött lakó- és ipari helyiségek 
szellőztetésére és levegőztetésére szolgál. 
A ventilátor falon, vagy tetőn történő felszerelésre van kialakítva, 3. – 5. sz. 
ábra. 
A ventilátor egy visszacsapó szeleppel van felszerelve a levegő-visszaáramlás 
megakadályozása céljából, amikor a ventilátor le van kapcsolva. 
 
 
SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM 
Ventilátor – 1 db; 
Csavarok és horgonyok – 4 db; 
Műanyag csavarhúzó (az időzítő kapcsolóval felszerelt modelleknél) – 1 db; 
Üzemeltetési utasítás; 
Csomagolás. 
 
 
A ventilátor kialakítását folyamatosan tökéletesítjük és aktualizáljuk, ezért egyes 
modellek kis mértékben eltérhetnek az alábbi üzemeltetési utasításban 
ismertetett leírástól. 
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ALAPADATOK 
A ventilátor megjelölése, a szállítási terjedelem opciói, a jellemző értékek, a 
külső nézet, a beépítési és szerelési méretek az 1., 2. és 3. sz. számú 
táblázatban, és az 1. és 2. számú ábrán láthatóak. 
 
 

1. sz. táblázat 
 

Típus Max. szállítási 
teljesítmény 
[m3 / óra] 

Teljesítmény 
 

[W] 

Fordulatszám 
 

[min-1] 

Zaj 
 

3 m, [dBA] 
Quatro 100 88 14 2300 33 
Quatro 125 167 16 2400 34 
Quatro 150 265 24 2400 37 

 
 
 

2. sz. táblázat 
 

Típus Kapcsoló Utánfutás-kapcsoló Páratartalom-érzékelő 
Quatro ____    
Quatro ____ S    
Quatro ____ T    
Quatro ____ ST    
Quatro ____ H    
Quatro ____ SH    
 
Kapcsoló (S) – Zsinórkapcsoló; 
Utánfutás-kapcsoló (T) –   2 – 30 perc utánfutási idő; 
Páratartalom-érzékelő (H) –  60 % – 80 % bekapcsolási páratartalom; 
 
A ventilátor nem okoz zavart a rádió-, televízió- és videó-készülékek 
működésében. 
 
Az üzemelési élettartam legalább 5 év. 
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1 – Fedél; 2 – Utánfutás-kapcsoló; 
3 – Ház; 4 – Motor;      1. sz. ábra 
5 – Járókerék; Visszatorlódás-gátló; 

 
 
 
 

3. sz. táblázat 
 

Típus Méretek [mm] Súly 
[kg] a a1 b c d e 

Quatro 100 171 151 108 128 100 32 0,56 
Quatro 125 201 178 113 136 125 35 0,73 
Quatro 150 236 207 165 157 150 38 0,9 

 
 
         2. sz. ábra 
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ÜZEMELTETÉSI ELŐÍRÁSOK 
A ventilátor 220 – 240 V feszültségű és 50 Hz frekvenciájú váltakozó áramú 
hálózatra történő csatlakoztatáshoz, és folyamatos áramellátású, tartós 
üzemelésre van kialakítva. 
 
A rendszerben a levegő áramlási irányának meg kell egyeznie a házon látható 
nyíl irányával. 
 
A ventilátor + 1 °C és + 45 °C környezeti hőmérsékleten történő üzemelésre van 
tervezve. A ventilátort nem kell földelni. 
 
 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
 
A ventilátort minden csatlakoztatási, beállítási, szerviz- és javítási munka 
elvégzése előtt le kell választani a hálózatról.  
A szerviz- és karbantartási munkákat csak szakszemélyzet végezheti el, amely 
rendelkezik a max. 1000 V feszültségű elektromos berendezéseken történő 
villamossági munkavégzésre vonatkozó érvényes engedéllyel.  
 
Az egyfázisú villamos hálózatnak, amelyhez a készüléket csatlakoztatni kell, meg 
kell felelnie az érvényben levő villamossági szabványoknak.  
 
A kábelezési rendszert automatikus biztosító automatával kell felszerelni.  
 
A ventilátort automatikus biztosító automatán keresztül kell csatlakoztatni, amely 
a rögzítetten fektetett vezetékbe van beépítve.  
 
Az érintkezési távolságnak minden pólusnál legalább 3 mm-nek kell lennie.  
 
A ventilátor felszerelése és üzembe helyezése előtt meg kell győződni arról, hogy 
a járókeréken, a házon és a rácson nincsenek látható sérülések, valamint a 
házban nincsenek idegen testek, amelyek károsíthatnák a járókerék-lapátokat.  
 
A szakszerűtlen felhasználás és a jogosulatlan módosítás nem megengedett.  
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A készüléket gyermekek vagy korlátozott testi, érzékelési, vagy szellemi 
képességű személyek nem üzemeltethetik.  
 
A készüléket nem használhatják olyan személyek, akik nem rendelkeznek 
elegendő tapasztalattal vagy szaktudással, kivéve, ha ellenőrzés alatt állnak, 
vagy a biztonságukért felelős személy utasításait követik.  
 
A gyermekek felügyeletét biztosítani kell, és nem játszhatnak a készülékkel.  
 
Gondoskodni kell arról, hogy a helyiségbe ne juthasson be füst, szénoxid-gázok 
és egyéb éghető anyagok a nyitott füstelszívókon vagy egyéb tűzvédelmi 
berendezéseken keresztül.  
 
A visszatorlódás elkerülése céljából, és az elhasznált gázoknak és az egyéb 
éghető gázoknak a kéményen keresztül történő szabályszerű elégetése 
érdekében ügyelni kell a kielégítő levegő bevezetésre.  
 
A megengedett maximális nyomáskülönbség lakóegységenként 4 Pa. A 
továbbított közeg nem tartalmazhat port, robbanóképes és éghető anyagokat, 
gőzöket és egyéb idegen anyagokat, valamint ragadós anyagokat, szálas 
anyagokat és egyéb káros anyagokat.  
 
A ventilátor nem üzemeltethető gyúlékony, robbanásveszélyes környezetben.  
 
A ventilátor szívó és kifúvó nyílását nem szabad elzárni vagy lefedni, hogy 
biztosított legyen a természetes levegő átjárás.  
 
Nem szabad ráülni és tárgyakat ráhelyezni a készülékre.  
 
Teljesíteni kell a fenti követelményeket a készülék hosszú élettartamának 
biztosítása érdekében. 
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FELSZERELÉS ÉS AZ ÜZEMELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 
A ventilátor falra, vagy tetőre történő felszereléshez, egy szellőzőaknába, vagy 
egy megfelelő átmérőjű szellőztető csőbe történő szellőztetésre van kialakítva (3. 
– 7. sz. ábra.). 
 
A ventilátor felszerelési sorrendje a 8. sz. ábrán látható. 
A csatlakoztatási rajz a 9. – 14. sz. ábrákon látható. 
 
 

3. sz. ábra 
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4. sz. ábra 

5. sz. ábra 
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6. sz. ábra 
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7. sz. ábra 

8. sz. ábra 
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CSATLAKOZTATÁSI RAJZOK ÉS A VENTLÁTOR ÜZEMELÉSI LOGIKÁJA 
 
 
QUATRO _____                 9. sz. ábra 
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A ventilátor 
nem üzemel 

A ventilátor 
nem üzemel 

A kapcsoló 
zárva 

A kapcsoló 
nyitva 

A ventilátor 
üzemel 

Meg kell húzni a 
zsinórkapcsolót 

Meg kell húzni a 
zsinórkapcsolót 

A ventilátor 
üzemel 

10. sz. ábra 
 

S – külső kapcsoló 
QF – automatikus biztosíték-automata 

QF – automatikus biztosíték-automata 

Be  

Ki  
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QUATRO ____ T              11. sz. ábra 
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A ventilátor nem 
üzemel 

A ventilátor 
üzemel 

A kapcsoló 
zárva 

S – külső kapcsoló 
QF – automatikus biztosíték-automata 

12. sz. ábra 
 

A ventilátor 
nem üzemel 

A kapcsoló zárva 

A ventilátor 
üzemel 

Az utánfutás-kapcsoló 
működésbe lép (2-30 perc) 

Az utánfutás-kapcsoló 
működésbe lép (2-30 perc) 

A kapcsoló 
nyitva 

 
QF – automatikus biztosíték-automata 

A kapcsoló nyitva 

Be  

Ki   
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QUATRO ____ H              13. sz. ábra 
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S – külső kapcsoló 
QF – automatikus biztosíték-automata 

A ventilátor nem 
üzemel 

A ventilátor 
üzemel 

A kapcsoló 
nyitva 

A ventilátor 
üzemel 

A ventilátor 
üzemel 

Az utánfutás-kapcsoló 
működésbe lép (2-30 perc) 

A kapcsoló 
zárva 

A páratartalom a beállított 
érték alatt van 

A páratartalom a 
beállított érték alatt 

van 

A páratartalom a beállított 
érték felett van 

A páratartalom a 
beállított érték felett van 

Nem 

Be 

Ki 

Nem 

Igen 

Igen 
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QUATRO ____ SH              14. sz. ábra 
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QF – automatikus biztosíték-automata 

A ventilátor nem 
üzemel 

A páratartalom a 
beállított érték felett van 

A ventilátor 
üzemel 

A ventilátor 
üzemel 

A páratartalom a beállított 
érték alatt van 

A páratartalom a 
beállított érték alatt 

van 

A páratartalom a beállított 
érték felett van 

Az utánfutás-kapcsoló 
működésbe lép (2-30 perc) 

Meg kell húzni a 
zsinórkapcsolót 

Meg kell húzni a 
zsinórkapcsolót 

Igen 

Igen 

Nem 

Nem 

A ventilátor 
üzemel 
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FIGYELMEZTETÉS!  
Az utánfutás-kapcsoló feszültség alatt áll! 
 
Minden beállítást akkor kell elvégezni, amikor a ventilátor le van kapcsolva a 
hálózatról.  
 
A ventilátor leszállított készlete tartalmaz egy műanyag csavarhúzót a beállítások 
megváltoztatásához. 
 
A műanyag csavarhúzót kell felhasználni az utánfutási idő, vagy a bekapcsolási 
páratartalom beállításához. 
 
Nem szabad felhasználni fém csavarhúzót, kést, stb. a vezérlőlap megsértésének 
az elkerülése érdekében. 
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15. sz. ábra 

Mepokerkft.hu



 
 
 
KARBANTARTÁS 
A ventilátoron mindenféle szerviz- és karbantartási munkát csak 
feszültségmentes állapotban szabad elvégezni. A karbantartás a felületeknek a 
portól és szennyeződésektől történő rendszeres megtisztításából áll. A tisztítást 
egy lágy mosószeres vizes oldatban megnedvesített puha kendővel, vagy kefével 
kell elvégezni. 
Ezután a felületeket meg kell szárítani, és a motort, és a vezérlőlapot védeni kell 
permetező vízzel szemben! 
 
 
 
RAKTÁROZÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 
A készülék szállítása a gyártó eredeti csomagolásában mindenféle járművel 
megengedett. A készüléket + 5 °C és + 40 °C közötti környezeti hőmérsékleten, 
és maximum 80 % relatív páratartalom mellett kell tárolni.  
A helyiség levegőjében nem megengedettek a sav- és lúggőzök, és egyéb káros 
idegen anyagok. 
 
 
 
ÁRTALMATLANÍTÁS 
Nem szabad a maradék szemétbe dobni!!! 
A készülék részben újrahasznosítható anyagokat, részben olyan anyagokat 
tartalmaz, amelyek nem kerülhetnek a maradék hulladékba. A készüléket az 
élettartama lejárta után az Ön országában érvényben levő rendelkezések szerint 
kell ártalmatlanítani. 
 
 
 
A GYÁRTÓ GARANCIÁJA 
A ventilátor megfelel az európai előírásoknak és szabványoknak, a 
kisfeszültségre és az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 
irányelveknek. Ezennel kijelentjük azt, hogy a termék megfelel az 
elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK irányelvek, a 
89/336/EGK irányelvek és a kisfeszültségre vonatkozó 2006/95/EK irányelvek, a 
73/23/EGK irányelvek, és a CE-megjelölésre vonatkozó 93/68/EGK irányelvek 
vonatkozó követelményeinek. Ez a tanúsítvány a termékvizsgálatot követően a 
fentiekre van kiállítva. A termék követelményeknek való megfelelősége az 
elektromágneses összeférhetőség tekintetében a fenti szabványokon alapszik. 
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Az idegen testek bejutása elleni és a vízzel szembeni védettségi fokozat – IP34. 
 
A gyártó garantálja a ventilátor normál üzemelését a kiskereskedelemben történt 
beszerzést követő 5 évig, azzal a feltétellel, hogy a szállítási, raktározási, 
szerelési és üzemeltetési szabályok betartásra kerülnek. 
 
A garanciális időn belül, a gyártó vétkességének betudható üzemzavar esetén a 
vevő igényt tarthat egy cserekészülékre.  
 
Az ügy lebonyolítására a kereskedőn keresztül kerül sor. 
 
Az eladás dátumára vonatkozó feljegyzés hiánya esetén a garanciális határidő 
számítása a gyártástól történik.  
 
A gyártó nem felelős azokért a károsodásokért, amelyek a ventilátor helytelen 
használatából adódóan, vagy durva mechanikus beavatkozás miatt keletkeznek. 
 
Kérjük, hogy mindig kövessék az üzemeltetési utasításban leírtakat. 
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GARANCIAKÁRTYA 

 

Mepokerkft.hu



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

AZ ELADÁS DÁTUMA    ELADÓ 
 
 
 
 

A GYÁRTÁS DÁTUMA    ÁTVÉTELI IGAZOLÁS 
 
 

 
 

A modell üzemképesnek 
nyilvánítva 
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